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LAJSKI: LABORATORIA BADAWCZE Ao
e mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka
FILIA POLUDNIE:
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7
www.jars.pl AB 1085
Sprawozdanie z badan Nr: 251/01/2016/M/2 [Dr23d G gmmy Pulauka Wiellza
Zleceniodawea: Gmina Polanka Wielka, ul. Dhuga 61, 32-607 Polanka Wielka TEEENEZO
L) n v
2006 -01- 15
Nr protokolu-zlecenia: 251/01/2016 | Data pobrania prébel: 07-01-2016 | i /6 (/2/‘/(9 sat
Imig i nazwisko problobiorcy JARS: |Men|:lel. Tomasz _ Podp|s . _gl'f;:,—-f/ T ]

(A) - metodyka akredylowana; referencyjna - o ile prawo lak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgadnoéci w obszarze regulowanym prawnie}
(Ae)-melodyka akredytowana z zakresu elaslycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie}.

ey

VKT PORORT: patny
Przedmiot badania woda przeznaczona do spozycia
Pochodzenie probki: -

Rodzaj ujecia: s

Miejsce pobrania probki: 32-607 Polanka Wielka, Pasternik 7, Przepompownia wody "Pasternik”
Temp. pobranej probki: 8,1°C
Godzina poboru: 13:20
Numer probki:  676/01/16 Ocena probki:  bez zastrzezer

Pobranie probek: (A) PN-ISO 5667-5:2003, (A) PN-EN IS0 19458:2007
Transport probek: JARS Sp. z 0.0.

Data rozpoczecia badan: ~ 07-01-2016 Data zakoriczenia badal: ~ 08-01-2016
Badany paramctr Metodyka badania w/g Najwyz dopuszcz. wartosé Wynik
Lab, jednostka jednostka
Liczba bakterii z grupy coli (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MzZ-2 0
LK 4
jtk/100ml jtk/100ml
Liczba Escherichia coli (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LK 0
jtk/100ml jtk/100ml

Sprawozdanio z badan Nr 251/01/2016/M/2 Sirona 1




* badanie nieakredytowane wykonane u podwykonawcy nb - nieobecne jtk - jednostki tworzgce kolonie
*(A) badanie akredylowane wykonane u podwykonawcy objgle zakresem akredytacji Leboratorium Badawczego
** - niepewnods rozszerzona metody bez uwzglednienia pobierania prébek przy poziomie ufnosci ak. 95% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2
*** - niepewnost rozszerzona metody z uwzglednieniem pobierania prdbek przy poziomie ufnosci ok, 85% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lisiopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)

Wyniki odneszq sie wylacznie do badanych prébek . Nigpewnosc wynikdw podaje si¢ w sytuacji, gdy ma to znaczenie dia miarodajnosci wynikéw badari lub zgodnosci z wyspecylikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreSlone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badanh prébek w ilosci: 1 szl i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacii.

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prdbka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyisj.

Uwagi:
| Sprawozdanie sporzadzono w 1 ogz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum wim |
Miejsce wykonywania badar: LE - Eajski, LK - Myslowice
KONIEC SPRAWOZDANIA
Sporzadzono duin: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
13-01-2016 Ao Sopee-Rigkadn Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem  elektranicznym.

Agnieszka Marka ||[ l||||[||||||||||||

Sprawezdanie z badan Nr: 251/01/2016/M/2 Strona 2
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Sprawozdanie z badan Nr: 251/01/2016/F/2

Urzad Gminy Folanka Wietka
WPLYNEED

Zleceniodawea:

Gmina Polanka Wielka, ul. Diuga 61, 32-607 Polanka Wielka

206 -01- 15

Protokdl pobrania/odebrania

251/01/2016 |

|
L dz. 1681106 zat.

= ~n.ﬁ[- LY ’.7‘—‘ 1" -

(A} - melodyka akredylowana; referencyjna - o ile prawo lak stanowi {wynik mozna wykorzysiat do oceny zgodnoSci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo lak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie}.

Migjsce pobrania/odebrania probki:
Punkt pobrania / opis Zleceniodawcy:
\ Przedmiot badania:

Pochodzenie probki:

Rodzaj ujecia:

Kurek czerpalny
woda przeznaczona do spoZycia

32-607 Polanka Wielka, Pasternik 7, Przepompownia wody "Pasternik”

Data i godz. pobonu: 07-01-2016 13:20
Pobranie probek: (4) PN-ISO 5667-5:2003 Probkobiorca:  JARS - Mendel. Tomasz
Transport probek: JARS Sp. z 0.0.
Data rozpoczecia badar:  07-01-2016 Data zakonczenia badan;  08-01-2016
Badany parametr Metodyka badania wig Lab. Jedu. Wymagania Wynik Niepewnodé
(%)
Azolany (A) PN-EN ISO 13395:2001 LK [mgl MZ-2 13 =2
50

Azotyny (A) PN-EN 1SO 13395:2001 LK |mgl MZ-2 <0,066 _

0,50
Jon amonowy (A) PN-EN 180 11732:2007 LK |mgl MZ-2 <0,13 _

0,50
pH (A) PN-EN ISO 10523:2012 LE |- MZ-2 75 0,2

6,5-9,3

Sprawozdanie z badan Nr: 251/01/2016/F/2 Strona 1
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- badanie nieakredylowane wykonane u podwykonawcy

*(A) - badanie akredylowane wykonane u podwykonawcy objgte zakresem akredylacji Laboralorium Badawczego

(Ar} - metodyka akredylowana « réwnowazna do referencyjnej; dowody rdwnowaznosci (Dz.U.2013.1232 art.12 pkt 2.2) udosigpniamy na tyczenie Klienta
" - niepewnosc rozszerzona melody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspéiczynniku rozszerzenia k=2

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 1. {Dz. U. 2015 poz. 19689)

Wyniki odnoszq sig wylgcznic do badanych prdbek . Niepewnosc wynikdw podaje sig w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikéw badaf fub zgodnoéci z wyspecylikowanymi
warto5ciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientern.

Sprawaozdanie zawiera wyniki badah probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboralorium nie moze byt powielane inaczej, jak tylko w calosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badai Klient ma prawo do reklamacii.

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyiej.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz. Egz.Nr1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
| Migjsce wykonywania badan: LE - Eajski, LK - Myslowice
KONIEC SPRAWDZDANIA
Sporzadzono dnin; Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
13-01-2016 Konis Wioletta

Paduch Eukasz Doradea Analityczny Kwalifikowanym podpisem  elektronicznym.

Agnieszka Maike U FHNBEE TR BROANC0 E

Sprawozdanie z badan Nr: 251/01/2016/F/2 Strona 2
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Sprawozdanie z badan Nr: 251/01/2016/M/1

WP

YNELO

Zleceniodawea:

Gmina Polanka Wielka, ul. Dhuga 61, 32-607 Polanka Wielka

20060115

Nr protoliolu-zlecenia:

251/012016 | Data pobrania prébel: 07012016 I

L. dz.-(i@é’[_@s‘:‘.’ézm.-.
Podpis {w?:,/ .................

Imig i nazwisko préblwobiorcy JARS:

Mendel. Tomasz

(A} - melodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysiaé do oceny zgodnoéci w obszarze regufowanym prawnie)
{Ae)-melodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi {wynik mozna wykaorzysiac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

Przedmiot badania
Pochodzenie probki:
Rodzaj ujecia:

Miejsce pobrania probki:
Temp. pobranej probki:

woda przeznaczona do spozycia '
SUwW

32-607 Polanka Wielka, Zatorska, Ujecie wody pitnej "Hajduga" - Stacja Uzdatniania
8,7°C

Godzina poboru: 13:00
Numer probki:  675/01/16 Ocena prébki:  bez zastrzezen
Pobranie probek: (A) PN-ISO 5667-5:2003, (A) PN-EN ISO 19458:2007
Transport probek: JARS Sp. z 0.0.
Data rozpoczecia badar:  07-01-2016 Data zakosiczenia badai:  08-01-2016
Badany parametr Metodyka badania w/g NajwyZ. dopuszez. warto$é Wynik
Lab, jednostka jednostka
Liczba bakierii z grupy coli (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LK 0
jtk/100ml jtk/100ml
Liczba Escherichia coli (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LK 0
jtk/100ml itk/100ml
Sprawozdanic z badan Nr: 251/01/2016/MNM Strona ﬂ




* badanie nieakredytowane wykonane u podwykonawcy nb - nieobecne jtk - jednosihki tworzace kolonig
*(A) badanic akredytowane wykonane u podwykonawcy obijgte zakresem akredytacii Laboratorium Badaweczego
** . niepewnosé rozszerzona metody bez uwzglednienia pobierania prébek przy poziomie ufncéci ok. 95% i wspélczynniku rozszerzenia k=2
** . niepewno$é rozszerzona metody z uwzglednieniem pobierania probek przy poziemie ufnosci ok, 85% i wspélczynniku rozszerzenia k=2

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 93 listopada 2015 r. {Dz. U. 2015 poz. 1988)

Wyniki odnoszq sig wylgcznie do badanych prabek , Niepewnoéé wynikdw podaje sig w sytuacji, gdy ma fo znaczenie dla miarodajnosci wynikdw badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartoSciami granicznymi oraz kiedy okraslone jest to w uzgednieniach z Klientemn,

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z bedar Klient ma prawo do reklamacii.

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanyin zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

Uswagi:
_Spmwozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum wlm_
Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice
KONIEC SPRAWOZDANIA
Sporzgqdzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
13-01-2016 Ml Bemenlematn Daradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem  eleklronicznym.

Agrieszka Mafike OO RO

Sprawozdanic z badari Nr: 251/01/2016/M/1 Strona 2J
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Sprawozdanie z badan Nr: 251/01/2016/F/1

Urzga-Gminy Polanka Wiclka
WPLYNELQO

Zleceniodawea:

Gmina Polanka Wielka, ul. Dluga 61, 32-607 Polanka Wielka

2006 -01- 15

|

Protolil pobrania/odebrania 251/01/2016 | L dz. AoXW0IG zat.
Dot -
L EATLIR)) & LT} U ——

(A} - metodyka akredylowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystat do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnic)
{Ae)-melodyka akredylowana z zakresu olastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik moina wykorzysiat do oceny zgodno&ci w obszarze regulowanym prawnie).

e

o pb&-nta;rm

Miejsce pobrania/odebrania probki:
Punkt pobrania / opis Zleceniodawcy:
Przedmiot badania:

Pochodzenie probki:

Rodzaj ujgcia:

Data i godz. poboru:

32-607 Polanka Wielka, Zatorska, Ujecie wody pitnej "Hajduga" - Stacja Uzdatniania

Kurek czerpalny
woda przeznaczona do spozycia
SUW

07-01-2016 13:00

Pobranie prébek: (A) PN-ISO 5667-5:2003
Transport probek: JARS Sp. z 0.0.

Prébkobiorca:

JARS - Mendel. Tomasz

Data rozpoczecia badan:  07-01-2016 Data zakonczenia badan: ~ 08-01-2016
Badany parametr Metodyka badania w/g Labh, Jedn. Wymagania Wrynik Niepewno$é
(**)
Azotany (A) PN-EN ISO 13395:2001 LK |mgl MZ-2 15 =2
50
Azotyny (A) PN-EN ISO 13395:2001 LK |mgl MEZ-2 <(,066 _
0,50
Jon amonowy (A) PN-EN ISO 11732:2007 LK |mgl MZ-2 <0,13 _
0,50
pH (A) PN-EN 180 10523:2012 LL |- MZ-2 7.5 =0,2
6,5-9,5

Sprawozdanic z badan Nr. 251/01/2016/FA

Strona




- badanie nieakredytowane wykonane u podwykonawcy

*(A} - badanie akredytowane wykonane u podwykonawcy cbjgte zakresem akredytacji Laboratorium Badawczego

{Ar) - metodyka akredytowana - riwnowazna do referencyjnej; dowody réwnowaznosci (Dz.U.2013.1232 anl.12 pkt 2.2) udoslgpniamy na zyczenie Kiianta
" - niepewnoéc rozszerzona melody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdiczynniku rozszerzenia k=2

MZ-2 - wymagania wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1969)

Whyniki odnoszq sig wylacznie do badanych probek . Niepewno$é wynikdw podaje sig w syluacji, gdy ma lo znaczenie dla miarodajnosci wynikdw badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientermn.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilo&ci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak lylko w caloéc.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z bada# Klient ma prawo do reklamacii.

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzqdzono w 1 egz. Egz.Nr1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
| Migjsce wykonywania badan: LE - Eajski, LK - Myslowice
KONIEC SPRAWODZDANIA
Sporzadzono duoia: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
13012016 Koms Wioletta

Doradca Analityczny

Paduch Lukasz Kwalifikowanym podpisem  elektronicznym.

Agrieszka Marika U ARG AR R

Sprawozdanie z badan Nr: 251/01/2018/F/1 Strona 2




