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Sprawozdanie z badai Nr: 622/02/2016/M/1 |70, i)

Zleceniodawea: Gmina Polanka Wielka, ul. Dluga 61, 32-607 Polanka Wielka | 1
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Nr protokolu-zlecenia: 622/02/2016 | Data pebrania prabek: 10-02-2016 | |
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Imig i nnzwisko probkobiorcy JARS: Drewniak Bartlomiej L. 0z, XY dojat.....

B b o Sl

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi {wynik mozna wykorzystaé¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie}
(Ae)-metadyka akredylowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnig).

PUNKT POBORU: Kurck czerpalny - pumit"_sztzé_hi\_?j SUw
Przedmiot badania woda przeznaczona do spozycia
Pochodzenie probki: SUwW

Rodzaj ujecia: -

Miejsce pobrania probki: 32-607 Palanka Wielka, Zatorska; Ujecie wody pitnej "Hajduga"-Stacja Uzdatniania

Temp. pobranej probki: §4°C

Godzina poboru: 08:20

Numer probki:  3850/02/16 Ocena probki: — bez zastrzezen

Pobranie prébek: (A) PN-1S0 5667-5:2003, (A) PN-EN ISO 19458:2007
Transport prabek: JARS Sp. z 0.0.

Data rozpoczecia badan: 10-02-2016 Data zakonczenia badan:  12-02-2016
Badany parametr Metodyka badania wg Najwyz dopuszez wartosé Wynik
Lab. jednostka Jjednostka
Liczba Escherichia coli (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 [t}
LK 0
Jtk/100ml jtk/100ml
Liczba bakterii z grupy coli (A) PN-EN [SO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LK 0
Jtk/100ml itk/100ml

Sprawozdanie z badan Nr, 522/02/2016/M/1
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LABORATORIA BADAWCZE ;
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PoLskie CENTRUM
ARREDYTACI

AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: 622/02/2016/F/1

Zleceniodawea:

Gmina Polanka Wielka, ul. Dluga 61, 32-607 Polanka Wielka

Protokal pobrania/odebrania

622/02/2016 |

(A) - metadyka akredylowana; referencyjna - o ile prawa tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredylowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

Numer probki: ~ 3830/03/16

Ocenn probki: - bez zastrzezen

Miejsce pobrania/odebrania probki:
Punkt pabrania / opis Zleceniodawey:
Przedmiot badania:

32-607 Polanka Wielka, Zatorska; Ujecie wody pitnej "Hajduga”-Stacja Uzdatniania
Kurek czerpalny - pomieszezenie SUW

woda przeznaczona do spozycia

Pochodzenie probki: SUW
Rodzaj ujecia: -
Data i gedz. poboru: 10-02-2016 08:20
Pobranie prabek: (A) PN-1SO 5667-5:2003 Probkobiorca:  JARS - Drewniak Bartlomiej
Transport probek: JARS Sp. z 0.0,
Data rozpoczecia badan: 10-02-2016 Data zakonczenia badan;  16-02-2016
Badany parametr Metodyka badania w/g Lah. Jedn. Wymagania Wynik Niepewnosé
)
Metnosé (A) PN-EN [SO 7027:2003 LIC [NTU MZ-2 0,33 £0,04
1,0
Azotany (A) PN-EN [SO 13395:2001 LK |mgl MZ-2 22 £3
50
Azotyny (A) PN-EN 1SO 13395:2001 LK |mg1 MZ-2 <0,066 B
0,50
Smak (A) PB-05/LF wyd. 10 z dnia LL |TFN MZ-2 1 B
26.03.2015
26.03.2015 Kkcepasialig Akceprowalny
Zapach (A) PB-05/LF, wyd. 10 z dnia LL |TON MZ-2 I _
26.03.2015 :
? Akceplowalny Akeeplowalny
Barwa (A) PN-EN [SO 7887:2012 LK |mglPt MZ-2 <5 _
pH (A) PN-EN ISO 10523:2012 LL |- MZ-2 7,0 +0,2
6,5-9,5
Przewodnosc elektryczna (A) PN-EN 27888:1999 LL pnS/em MZ-2 312 =16
wlasciwa (korekta urzadzeniem do s
kompensacji wplywu temp.) 2500
Jon amonowy (A) PN-EN [SO 11732:2007 LK |[mgl MZ-2 <0,13 _
0,50

Sprawozdanie z badan Nr. 622/02/2016/F1
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LAISKE: LABORATORIA BADAWCZE

05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a

mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka
FILIA POLUDNIE:

A1-404 Myslowice, ul, Fabryezna 7

0

PCA

POLSKIE CENTHRUNM
AKREDYTALJI

www.jars.pl AB 1095
Sprawozdanie z badan Nr: 622/02/2016/M/2
Zleceniodawea: Gmina Polanka Wielka, ul. Dluga 61, 32-607 Polanka Wielka
Nr protokolu-zlecenia: 622/02/2016 | Data pobrania prébelk: 10-02-2016 |
Imie i nazwisko préoblkobiorey JARS: Drewniak Bartlomiej

{A) - metodyka akredytlowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae}-melodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarza regulowanym prawnie).

PUNKT POBOliU:- Kurek czerpalny - pom icsic_zénic_.p_r'chum powni

Przedmiot badania woda przeznaczona do spozycia
Pochodzenie probki: =

Rodzaj ujecia: -

Miejsce pobrania prabki: 32-607 Polanka Wielka, Pasternik 7; Przepompownia wody "Pasternik"

Temp. pabranej probki: 6,7°C

Godzina poboru: 08:43

Numer probki: ~ 3851/02/16 Ocena probki:  bez zastrzezen

Pobranie probek: (A) PN-[SO 5667-5:2003, (A) PN-EN IS0 19458:2007
Transport probek: JARS Sp. z o.0.

Data rozpoczecia badan: 10-02-2016 Data zakonczenia badan: 12-02-2016
Badany parametr Metodyka badania w/g Najwyz dopuszez wartosé Wynik
Lab. jednostka jednostka
Liczba bakterii z grupy coli (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LK 0

jtk/100ml jtk/100ml

Liczba Escherichia coali (A) PN-EN IS0 9308-1:2014-12 Me2 J
LK ’
jtk/100m! jik/100ml

Sprawozdanie z badad Nr. §22/02/2016/M/72
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LAJISKI:

05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a
FILIA POLUDNIE:
41-104 Myslowice, ul. Fabryczna 7

www.jars.pl

PCA

PoLsKIE CenTaUM
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LABORATORIA BADAWCZE

mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka N e

AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: 622/02/2016/F/2

Zleceniodawea:

Gmina Polanka Wielka, ul, Dluga 61, 32-607 Polanka Wielka

Protoldl pobrania/odebrania

622/02/2016 |

{A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykarzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
{Ae}-metodyka akredylowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie),

Numer pr_t’;bkji: 3 851/02716

Ocena probki:  bez zastrzezen

Miejsce pobrania/odebrania probki:
Punkt pobrania / opis Zleceniodawcy:
Przedmiot badania:

Pochodzenie probki:

Rodzaj ujecia:

Data i godz. poboru:

32-607 Polanka Wielka, Pasternik 7; Przepompownia wody "Pasternik"
Kurek czerpalny - pomieszczenie przepompowni
woda przeznaczona do spozycia

10-02-2016 08:45

Pobranie probek: {A) PN-1SO 5667-5:2003
Transport probek: JARS Sp. z 0.0.

Prébkobiorca:  JARS - Drewniak Bartlomiej

Data rozpoczecia badan: 10-02-2016 Data zakonczenia badan: ~ 16-02-2016
Badany parametr Metodylin badanin w/g Lab. Jedn. Wymaganin Wynik Niepewnosd¢
(**)
Azotany {A) PN-EN [SO 13395:2001 LK [mg/l MZ-2 13 =2
50
Azotyny (A) PN-EN 150 13395:2001 LK {mgl MZ-2 <0,066 B
0,50
Barwa (A) PN-EN ISC 7887:2012 LK [mglP MZ-2 <5 _
Jon amonowy (A) PN-EN ISO 11732:2007 LK |mgl MZ-2 <0,13 =
0,50
Metnosce (A) PN-EN 150 7027:2003 LK |NTU MZ-2 0,36 0,04
1,0
pH {A) PN-EN [SO 10523:2012 LL |- MZ-2 6,7 +0,2
6,5-9.5
Przewodnos¢ elektryczna (A) PN-EN 27888:1999 LL | pS/em MZ-2 264 *15
wlasciwa (korekta urzadzeniem do .
kompensacji wplywu temp.) 500
Smak (A) PB-05/LF wyd. 10 z dnia LL |TFN MZ-2 1 B
2 P b 5
26032018 Akceptowalny Akceptowalny
Zapach (A) PB-05/LF, wyd. 10 z dnia LL |[TON MZ-2 |
9 1015
26.03.2015 Akeeplowalny Akceptowalny
Sprawozdania z badan Nr; §22/02/2016/F/2 Strona




