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Zlecenie Nr: 3145/05/2016

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o lle prawo tak stanawi (wynik mozna wykorzysta do aceny zgodnodcel w obszarze regulawanym prawnie)
{Ae}melodyka akredylowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredylowana, ownowaina do referencyjnej (wynik mazna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze reguiowanym prawnie)

Punkt poboru: Kurck czerpalny

Przedmiot badania: Wode przemaczona do spozycia

Adres poboru: 32-607 Polanka Wielka, Zatorska
Miejsce poboru: SUW na Ujeciu wody pitnej "Hajduga"
Pochodzenie wody: SUW

Rodzaj ujgcia: brak danych

Temp. pobranej probki: 122°C

Data i godzina: 14-06-2016 07:20

Pobor pribek wyg: (A) PN-ISO 5667-5:2003

TrappatEthds  Terap o, Prabkobiorea:  Kopytko Marcin

Numer probki:  6186/06/16 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczeeia badan:  14-06-2016 Data zakoficzenia badan: ~ 15-06-2016
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania wig Wymagania ‘Wynik Niepewnosé**
pH - (A) PN-EN 180 10523:2012 MZ-2 70
i ,
6,5-9,5 02
Jan amenowy ml (A) PN-EN IS0 11732:2007 MZ-2 <0.13
LK :
0,50
Azotyny mg/l {A) PN-EN 150 13395:2001 MZ-2 <0.066
LK ’
0,50
Azotany my/l (A) PN-EN IS0 13395:2001 MZ-2 20
LK 50 +3

MZ-2 - wymagania wg Rozporzydzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (prabki) w badanym zakresic odpowiada (odpowiadaji) wymaganiom okreslonym powyzej.
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Sprawozdanie z badai Nr: 3145/05/2016/F/2

Zleceniodawca:

Gmina Polanka Wiclka 32-607 Polanka Wiclka ul. Dhuga 61

Zlecenie Nr;

3145/05/2016

{A) » melodyka akredytowana; relerencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik modna wykorzystac do oceny 2godnosci w abszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mazna wykorzystac do cceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
{Ar) - metodyka akredytowana, iwnowaims do referencyjne] {(wynik moing wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze reguiowanym prawnie)

Punkt poboru: Kurek czerpalny

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia

Adres poboru: 32-607 Polanka Wielka, Pasternik 7

Miejsce poboru: Przepompownia wody "Pasternik”

Pochodzenic wody: Suw

Rodzaj ujecia: brak danych

Temp. pobranej probki: 128°C

Data i godzina: 14-06-2016 07:40

Pobor probek wiz: (A) PN-1S0 5667-5:2003 L . .
Tomscivpihs  Taupsnio, Probkobiorca:  Kopytko Marcin

Numer probki:  6187/06/16 Ocena probki:  bez zastrzezen

Data rozpoczeeia badan:  14-06-2016 Data zakoficzenia badan:  15-06-2016
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewnosc**
Azotany my/l {A) PN-EN 150 13395:2001 MZ-2 13
L 50 =2
Azotyny my/l (A) PN-EN 130 13395:2001 MZ-2 <0.066
LK ’
0,50
Jen amonowy mg/l (A) PN-EN 180 11732:2007 MZ-2 <0.13
LK ’
0,50
pH - (A) PN-EN IS0 10523:2012 MZ-2 73
Vi ;
65-9,5 02

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
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Sprawozdanie z badan Nr: 3145/05/2016/M/1
Zleceniodawea: Gmina Polanka Wielka 32-607 Polanka Wielka ul. Dluga 61
Zlecenie Nr: 3145/05/2016
(A) - metodyka skredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik moina wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
{Ae}metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna a ile prawo tak stanowi (wynik mazna wykorzyslaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredylowana, wnowama do referencyjnej {wynik moina wykorzystac do oceny zgodnoSd w obszarze regulowanym prawnie}
Punkt poboru: Kurek czerpalny
Przedmiot badania: Waoda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 32-607 Polanka Wielka, Zatorska
Migjsce poboru: SUW na Ujeciu wody pitnej "Hajduga"
Pochodzenie wody: suw
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej probki: 122°C
Data i godzina: 14-06-2016 07:20
Pobér pr{'lbclf Wi (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 Problobiorca: Kopytko Marcin
Transport probek: Jam sp. 2 0.0
Numer probki:  6186/06/16 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badai:  14-06-2016 Data zakoficzenia badaf: ~ 15-06-2016
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewnosé**
Liczba bakterii z grpy coli jt/100m] | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LK
Liczha Escherichin coli jtk/100ml | (A) PN-EN IS0 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LK
Punkt poboru: Kurek czerpalny
Przedmiot badania; Wodn przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 32-607 Polanka Wielka, Pasternik 7
Miejsce poboru: Przepompownia wody "Pasternik”
Pochodzenie wody: SUW
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej probki: 12,8 °C
Data i godzina: 14-06-2016 07:40
Pobir probek wi (A) PN-ISO 5667-5:2003,{A) PN-EN ISO 19458:2007 — ) .
Transport prébek:  Jars 5p. z 0.0, Probkobiorca:  Kopytko Marcin
Numer probki:  6187/06/16 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badan: ~ 14-06-2016 Data zakoficzenia badai: 15-06-2016
Lab. Badany parameir jm. Metodyka badania wig Wymagania Wynik Niepewno§é**
Liczbn bakterii z grupy coli Jk/100mi | (A) PN-EN 150 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LK
Liczba Escherichia coli jtk/100m] | (A) PN-EN IS0 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LK
MZ-2 - wymagania wz Rozporzgdzenia Ministra Zdrowin z doia 13 listopadn 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (prébki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.




