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Sprawozdanie z badan Nr: 2577/06/2016/F/1

Zleceniodawea:

Gmina Polanka Wiclka 32-607 Polanka Wielka ul. Diuga 61

Zlecenie Nr:

257710612016

{A) - melodyka akredylowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do aceny zgodnosci w abszarze regulowanym prawnie}

(Ae)-metodyka akredytowana z zaekresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej {wynik mozna wykorzysiac do oceny zgodnosci w chszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Punkt poboru:

kurek czerpalny

Przedmiot badania:
Adres poboru:

Miejsce poboru:
Pochodzenic wody:
Rodzaj ujecia:

Temp. pobranej probli:
Data i godzina:

Woda przeznaczona do spozycia
32-607 Polanka Wiclka, Zatorska
SUW na Ujeciu wody pitnej "Hajduga"
SUw

brak danych

13,5°C

12-07-2016 07:20

Pobor probek wg:

{A) PN-IS0 5667-5:2003

sbkobiorea:  Kopytko Marci
Transport probek: N Probkobiorca. Copytko Marcin
Numer prabki: — 4914/07/16 Ocena prabki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badar: 13-07-2016 Data zakonczenia badan: ~ 18-07-2016
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania wig Wymagania Wynik Niepewnodé** [ N
pH - (A)PN-EN 18O 10523:2012 MZ-2 70
LL ' f
65-9.5 04
Jon amonowy mg/l {A) PN-EN IS0 11732:2007 MZ-2 <0.13
LK =
0,50
Azotyny /1l (A) PN-EN 180 13395:2001 MZ-2 <0.066
LK . ’
0,50
Azotany my/l (A) PN-EN ISO 13395:2001 MZ-2 17
LK +
) 50 23

MZ-2 - wymagmia wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z duin 13 listopada 2015 ¢ (Dz. U. 2015 poz. 198%)

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

Prabka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
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Sprawozdanie z badan Nr: 2577/06/2016/M/1

Zleceniodawea: Gmina Polanka Wielka 32-607 Polanka Wielka ul. Dluga 61

Zlecenie Nr: 2577/06/2016

{A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mazna wykorzystac do aceny zgodnasci w obszarze regulowanym prawnie)
{Ae)-melodyka akredylowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanawi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze requlowanym prawnie),

(Ar) - melodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do cceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

Punkt poboru: kurek czerpalny

Przedmiot badania:

Woda przeznaczona do spozycia

Adres poboru: 32-607 Polanka Wielka, Zatorska
Migjsce poboru: SUW na Ujeciu wody pitnej "Hajduga"
Pochodzenie wody: SUwW
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobrangj probki: 135°C
Data i godzina: 12-07-2016  07:20
Pobar prabek wy: -IS -5:2003 <EN IS0 19458:2007 ; % F
.Irnlmr pmbd: WE-, (A) PN-ISO 5667-5:2003, (A) PN-E 0 Probkobiorca: Kopytko Marcin
runsport probek: Jars sp. z 0.0,
Numer prabki:  4914/07/16 Qcena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan; 12-07-2016 Data zakonczenia badan: — 13-07-2016
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewnogé**
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN IS0 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LK 0
Liczba bakterii z grupy coli Jik/100ml | (A) PN-EN IS0 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LK
0

MZ-2 - wymagania wg Rozporzgdzenia Ministm Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

Prabka (probki) w badanym zakresic odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzcj.
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05-119 Legionowo, ul. Kosciela 2 mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka | BAUAHIAT
FILIA POLUDNIE: i AB 1095
41404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 2577/06/2016/F/2
Zleceniodawea: Gmina Polanka Wielka 32-607 Polanka Wielka ul. Diuga 61
Zlecenic Nr: 2577/06/2016
(A) - melodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mezna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredylowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo lak stanawi {wynik mozna wykorzystat do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredylowana, rownowaina do referencyjnej (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosa w obszarze regulowanym prawnie)
N - wynik niezgodny z wymaganiami
Punkt poboru: kurek czerpalny
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spoZycia
Adres poboru: 32-607 Polanka Wielka, Pasternik 7
Migjsce poboru: Przepompownia wody "Pasternik”
Pochodzenie wody: SUW
Rodzaj ujeeia: brak danych
Temp. pobrangj probki: 14,7 °C
Data i godzina: 12-07-2016 0T7:40
Pobar probek wyg: A) PN-1S0 5667-5:2003 . »
e Wg_ () S0 Probkobiorca:  Kopytko Marcin
Transport probek: Juws sp. zo.0.
Numer probki: ~ 4915/07/16 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: — 13-07-2016 Data zakonczenia badan: ~ 18-07-2016
Lab, Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymaganin Wynik Niepewnosé**
pH - (A) PN-EN ISO 10523:2012 MZ-2 6.8
LL ’ =
6,5-9.5 =02
Jon amonowy mg/l (A) PN-EN IS0 11732:2007 MZ-2 <0.13
LK i
0,50
Azotyny my/l (A) PN-EN IS0 13395:2001 MZ-2 < 0.066
LK i
0,50
Azotany mg/l (A) PN-EN 180 13395:2001 MZ-2 12
LK - 3
50 =

MZ-2 - wymagania wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
QCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

Probka (probki) w badanym zakresic odpowiada (odpowiadaji) wymaganiom okreslonym powyzej.
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41-104 Mystowice, ul. Fabryczna 7

Sprawozdanie z badan Nr: 2577/06/2016/M/2

Zleceniodawea: Gmina Polanka Wiclka 32-607 Polanka Wielka ul, Dluga 61

Zlecenie Nr: 2577/06/2016

(A)- metodyka akredylowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do occeny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
{Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastyczneqo, referencyjna oile prawo lak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie}.

(Ar) - metodyka akredytowana, rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnesci w obszarze regulowanym prawnie)

Punkt poboru: kurek czerpalny
Przedmiot badania: Wada przeznaczona do spozycia
Adres pobaru: 32-607 Polanka Wielka, Pasternik 7
Migjsce poboru: Przepompownia wody "Pasternik”
Pochodzenie wody: suUw
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej probki: 14,7°C
Data i godzina: 12-07-2016 07:40
0 obek wir -5 -5:2003 -E 9458:2007 2 & .
zuburproi)cl. w%_- (A) PN-ISO 5667-5:2003, (A) PN-EN [SO 1945 Prabkabiorca: Rk Mareia
ransport probek: Jars sp. za.0.
Numer probki: — 4915/0716 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: 12-07-2016 Data zakonczenia badan: ~ 13-07-2016
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania wig Wymagania ‘Wynik Niepewnosc**
Liczba Escherichia coli jtk/100mi | (A) PN-EN 150 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LK 0
Liczba bakterii z grupy coli jk/100ml | (A) PN-EN 150 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LK 0

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 1. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyze).




